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Anlagen des E.ON edis

Netzgebiet km?2 ~ 36.000 km?2

@ Umspannwerk 110 kV 146 Stuck
= 110 kV-Leitung 5.300 km

B wind-Umspannwerk 76 Stiick

Ubergabe aus Vattenfall-Netz

Vattenfall-Umspannwerk
380/110 kV bzw. 220/110 kV

" %=I " Kraftwerk

Hochspannungsg_l.eichstrom-
ubertragung (HGU) 400 kV

380 kV-Leitung
220 kV-Leitung
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Lastgang am 1. Marz 2010, Sturmtief "Xynthia"

LM Netznutzung 24h

3000 Mw

2588 W g, N,
2000 MW— .
1560 MW— e =0
1000 M—] - Smwc- e e . e :

588 MW—

12:66 15:66 18:60 21:686 6:80 3:80 6:00 5:00 12:00
B81.63.20180

L LM Vaorlieferant 119kV P i 01.93.2618 5:08:80 -1487,585 M
L M Wing P B 01.93.2018 5:08:80 2747,785 M
L LM Verlieferant 110kV _ P Summs _ 91.63.2018 S:060:00 1250,211 MW
L LM Verlieferant 118kVY P Summs i 22.02.2018 5S:06:00 1298,055 M
L LM Wind __ Prognose P _ g1.83.26818 59:008:00 2286 MW
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ONM | edis

9+  %$*I"B)* + +

Typ 1 Typ 2
(direkt gekuppelte Synchrongeneratoren) (restliche Anlagen)

Grenzkurve Spannungsverlauf Grenzkurven Spannungsverlauf

unterer Wert des
U unterer Wert des Grenzlinie 1 . Spannungsbandes
o Spannungsbandes (VSR Gr7nzllnle 2 =90% von U,
100% l 100% _l
\ S
X
70% 70% P
H Unterhalb der blauen
. Kennlinie bestehen keine
45% 5% : Anforderungen hinsichtlich
. 7 des i am Netz.
30% : /
15% 15%
- T T T
%150 700 1.500 3.000 Zeitin ms 0150 700 1.500 3.000 Zeitin ms
Zeitpunkt eines Stérungseintritts T

Zeitpunkt eines Storungseintritts
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